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VODOVODNÁ PRÍPOJKA
SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

TUKOVÁ KANALIZÁCIA

ELEKTRICKÉ VEDENIE v zemi
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

PLYNOVÉ VEDENIE 

Ing. Márta Mészárosová
Bottka Sylvia, Ing. Juraj Ďuríček
Domov dôchodcov Malý Dunaj, o.z.
Kolárovo
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Osada Reviczského
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3PE+N AC 50Hz 400/230V TN-C-S
SYNCHRONNY
GENERATOR

SO 01
 ±0,000  =  109,00 m.n.m.

P.V.B. - 109,00 m n.m.

- PRI PRIESTOROVOM USPORIADANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ 
  MIN. VZDIALENOSTI V HORIZONTÁLNOM A VO VERTIKÁLNOM SMERE PODĽA STN 73 6005.
- PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC JE NUTNÉ PREVIESŤ VYTÝČENIE
  VŠETKÝCH INŽINIERSKYCH VEDENÍ. ZEMNÉ PRÁCE VYKONAŤ PODĽA STN 73 6005. 
- NEPREDVÍDANÉ SKUTOČNOSTI ZISTENÉ POČAS STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ 
  PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- ROZMERY V DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ PRISPÔSOBIŤ REÁLNYM MIERAM 
  A PODMIENKAM  NA STAVBE.
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LEGENDA
SO 01     Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie - novostavba
SO 02.1  Dopravné napojenie - parkovisko - novostavba
SO 02.2  Trvalé a dočasné dopravné značenie - novostavba
SO 02.3  Spevnené plochy a chodníky - novostavba
SO 03     Elektrická prípojka - nová
SO 04     Vodovodná prípojka - nová
SO 05     Kanalizačná prípojka a vodonepriepustná žumpa - nová
SO 06     Požiarna nádrž - nová
SO 07     Dažďová kanalizácia - nová
SO 08     Oplotenie - nové

VŠ              VODOMERNÁ ŠACHTA PREFABRIKOVANÁ 1200x900/1800mm- NAVRHNUTÁ
RŠ              REVÍZNA ŠACHTA KANALIZÁCIE PLASTOVÁ ø400mm - NAVRHNUTÁ
LT               LAPAČ TUKU KLARTEC LT-4 - NAVRHNUTÝ
Ž                 3x ŽELEZOBETÓNOVÁ ŽUMPA KLARTEC AN20 = celkový objem 60m³ - NAVRHNUTÁ
PN              POŽIARNA NÁDRŽ 22m³ - NAVRHNUTÁ
RN              RETENČNÁ NÁDRŽ DAŽĎOVEJ VODY 22 m³ - NAVRHNUTÁ
RH              ROZVÁDZAČ HLAVNÝ
RZ               ZÁSUVKOVÁ SKRIŇA S PRÚD. CHRÁNIČOM 
RE              ROZVÁDZAČ ELEKTROMEROVÝ

GRAFICKÉ OZNAČENIE

Zastavaná plocha budovy                             752,91 m2      

Oplotenie                                                          186 bm
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Zeleň                                                                  773 m2 

Prístupová cesta -parkovisko                        420 m2      

Chodníky - betónová dlažba                           105 m2 

28451/148

28451/831

28
45

1/
14

7

28
44

5/
14

3

28445/146

3800 5000 1360

20
00

4000 7900 4260 21200 5045

4000 33360 5045

42405

57
50

40
41

0
40

10

3935 12160 10200 150 4500 6000 4500 150

650

26
60

24
11

0
38

95
33

15
12

16
0

49
95

5

48
25

75
00

16
40

0
19

00
33

50

22
65

15
05

40
00

9845 2635

28
45

1/
13

7

NA
YY

 4
 x 

24
0 

m
m

² o
d 

TS
Ch

rá
nič

ka
 F

XK
VS

 Ø
 1

50
 m

m
²

1230 2700 1500

16
90

50
00

10
00

32
00

10
00

20
40

15
30

0
43

30

±0,000 = P.V.B.


