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Miniméine odstupy od WN kabla podla STN 73 6005:

Stibeh KriZovanie
Miestne telekom. kéble 0,3m* 0,1m*
NN el. kable 0,2m 0,Zm
VN el. kable 0,2m 0,2m
STL plynovod 0,6m 0,2m*
Vodovody 0,4m 0,2m*
Kanalizacie 0,5m 0,5m
Vergjné tepelné rozvody 1,0m 0,5m

* UN kdbel v chranicke

LEGENDA:
e — VN KABEL V ZEMI (REZ A-A)

POZNAMKA:
~ PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC INVESTOR ZABEZPECI VYTYCENIE JESTVUJOCICH PODZEMNYCH VEDENI (AJ NEZAKRESLENYCH)

SUSTAVA : 3 ~ 50 Hz, 22000 V / IT

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN EN 619361, STN EN 61140, PNE 33 2000-1:

— U ZVYCH CASTI: KRYTOM, ZABRANOU, PREKAZKOU, UMIESTNENIM MIMO DOSAHU P —

- U NEZIVYCH CASTI: UZEMNENIM V SIETIACH S NEPRIAMO UZEMNENYM NEUTRALNYM BODOM, 217 vadislgy T,
DOPLNKOVA OCHRANA POSPAJANIM N stavey, S
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AUTOR PROJEKTU Leczkeési Alexander e
ZODPOVEDNY PROJEKTANT EL. | Ing. Buss Ladislav e
VYPRACOVAL Leczkési Alexander, Ferenczi Komél / G Sl Lo Novemesel 2,450 ol
INVESTOR DENS s.r.0,, Malodunajska 2986/3, 946 01 Kolarovo TR on TR AT e SorEomr a8
MIESTO STAVBY k.. Koldrovo, parcelné islo 28455/616, 622, 633; 2873417, 9: 284675
NAZOV DATUM 03.2023
. , STUPEN PSP
PRELOZKA VN VEDENIA - KOLAROVO FORMAT £xAd
ZAK. CISLO 2022/090
CAST MIERKA CISLO VYKRESU
Lo PRELOZKA VN VEDENIA 1:500 EL 02
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